Institut fir Umweltschutz und Qualitdtssicherung

® Dr. Krengel GmbH

Priifbericht - Nr. 2242/1530/18

Auftraggeber ; IAG - Ihlenberger Abfallentsorgungs-
gesellschaft mbH
Ihlenberg 1
23923 Selmsdorf

Analysenauftrag ; Untersuchung von Wasserproben

auf ausgewahlte Parameter
Auftrag vom 27.03.2018

Analysenmethode : Deutsche Einheitsverfahren zur
Wasser-, Abwasser- und Schlamm-
untersuchung (DEV), 2018

Probenbezeichnung : RHB Nord | und Il
(nach Verrohrung)
IAG-Nr. 0594/18

Probenahmedatum . 28.03.2018

Probenahme : durch Auftraggeber

Probeneingang : 28.03.2018

Bearbeitungszeitraum : 28.03.2018 - 06.04.2018

Labornummer : 2242/18 A

— /

: ) /

Grevesmiihlen, den 06.04.2018 (5" '
Dr. Simon
Laborleiter
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Die Priifergebnisse bezichen sich ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch Mitarbeiter der Firma IUQ durchgefihrt wird, iibernehmen wir keine Verantwortung
fiir deren Richtigkeit. Der Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielfiltigt werden. Die Messunsicherheiten der genormten Verfahren werden, wenn nicht anders
angegeben, eingehalten. Fremdvergaben in akkreditierten Laboratorien sind mit F gekennzeichnet. Nicht akkreditierte Priifverfahren sind mit NA gekennzeichnet
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IUQ Dr. Krengel GmbH
Priifbericht - Nr.

Probenahmetag
Labor- Nr.
Probe

Probenkennzeichnung
Probennummer IAG
Parameter

Aussehen
Farbe
Geruch
Temperatur
pH- Wert
Leitfahigkeit

Eisen ges.
Mangan

Chlorid
Sulfat

Nitrat- N
Nitrit - N
Ammonium - N
Stickstoff, ges.

ortho- Phosphat- P
Gesamtphosphat- P

Sulfid
Fluorid

CsB

BSB;

AOX

Hydrazin
Kohlenwasserstoffe

Cadmium
Blei

Zink

Arsen
Quecksilber
Kupfer
Chrom ges.
Chrom VI
Nickel
Aluminium
Cyanide, leicht freisetzbar

Verfahren

DIN EN ISO 7887
DIN EN ISO 7887

DIN EN 1622 (Anhang C)
DIN 38404 - C 4

DINEN SO 10523

DIN EN 27888 - C 8

DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2

DIN EN 1SO 10304-2- D 20
DINEN SO 10304-2- D 20

DINEN ISO 10304-2- D 20
DIN EN 26777 - D 10

DIN EN ISO 14911 - E 34
DIN EN 25663 - H 11

DINENISO 6878 - D 11
DINENISO 6878 - D 11

DIN 38405 - D 27
DIN 38405 - D 4

DIN 38409 - H 41
DIN EN 1899- 1 - H 51

DIN EN ISO 9562 - H 14
DIN 38413-1 (03.82)

DIN EN IS0 9377-2 - H 53

DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17852
DIN EN I1SO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN 38405 - D 24
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN 38405-D 13

Einheit

°C

mS/cm

mg/l
mg/I

mg/|
mg/|

mg/l
mg/l
mg/l
mg/|

mg/l
mg/l

mg/|
mg/|

mg/l O,
mg/l O,
Hg/l
mg/l
mg/|

mg/l
mg/I
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/I
mg/|
mg/l
mg/I
mg/l

2242/1530/18

28.03.2018

2242/18

Wasserprobe

Baggergut RHB Nord | und Il
(nach Verrohrung)

IAG-Nr. 0594/18

Ergebnis

leicht trib
gelblich
ohne
171

7,87
0,746

0,12
0,15

30
57

2,0
0,018
<0,04
2,02

< 0,02
<0,02

<0,04
0,23

<15
2,7
11
<0,1
<0,1

< 0,001
< 0,005
0,08

< 0,002
< 0,0005
0,019
< 0,001
< 0,02
0,003
<0,1

< 0,01
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IUQ Dr. Krengel GmbH
Priifbericht - Nr.
Probenahmetag

Labor- Nr.

Probe

Probenkennzeichnung

Probennummer IAG
Parameter

Losungsmittel, halogenhaltig

Methylenchlorid
Chloroform

1,1,1-Trichlorethan
Tetrachlormethan
Trichlorethen
Bromdichlormethan
Tetrachlorethen
Dibromchlormethan
Bromoform

Summe LHKW

Losungsmittel, halogenfrei
Benzen

Toluen
Ethylbenzen

0-, m-, p- Xylen
Summe BTEX

n.n. = nicht nachweisbar

Verfahren

DIN EN ISO 10301 -
DIN EN 1SO 10301 -

DIN EN SO 10301 -
DIN EN I1SO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -
DIN EN I1SO 10301 -
DIN EN 1SO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -

DIN 38407- F9
DIN 38407 - F 9
DIN 38407 - F9
DIN 38407 - F9

Fa
Fa

Fa
Fa
Fa
Fa
F4
Fa
Fa
F4

Einheit

g/l
pg/l

Mg/l
Mg/l
Hg/l
Hg/l
Hg/l
Mg/l
Mg/l
g/l

g/l
g/l
g/l
g/l
Hg/l

Seite 3von 3
2242/1530/18

28.03.2018
2242/18
Wasserprobe

Baggergut RHB Nord | und II
(nach Verrohrung)

IAG-Nr. 0594/18
Ergebnis

0,82
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<01
< 0,1
0,82

<0,1
0,78
<0,1
<0,3
0,78



Institut fir Umweltschutz und Qualitatssicherung

Dr. Krengel GmbH

Auftraggeber

Analysenauftrag

Analysenmethode

Probenbezeichnung

Probenahmedatum

Probenahme

Probeneingang

Bearbeitungszeitraum

Labornummer

Grevesmihlen, den 06.04.2018

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifgegenstinde. Sofern die Probenahme nicht durch Mitarbeiter der Firma 1UQ durchgefithrt wird,
fiir deren Richtigkeit. Der Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielfiltigt werden. Die Messunsicherheiten der genormten

Priifbericht - Nr. 2241/1529/18

IAG - Ihlenberger Abfallentsorgungs-
gesellschaft mbH

Ihlenberg 1

23923 Selmsdorf

Untersuchung von Wasserproben
auf ausgewdhlte Parameter
Auftrag vom 27.03.2018

Deutsche Einheitsverfahren zur
Wasser-, Abwasser- und Schlamm-
untersuchung (DEV), 2018

RHB Nord | und Il
(nach dem Zaun)
[AG-Nr. 0593/18

28.03.2018

durch Auftraggeber
28.03.2018

28.03.2018 — 06.04.2018

224118

7

/)

Gl

Dr. Simon
Laborleiter

Seite 1 von 3

ibernehmen wir keine Verantwortung
Verfahren werden, wenn nicht anders

angegeben, eingehalten. Fremdvergaben in akkreditierten Laboratorien sind mit F gekennzeichnet. Nicht akkreditierte Prifverfahren sind mit NA gekennzeichnet

23936 Grevesmihlen
Griiner Weg 16 a

Sitz der Gesellschaft
Amtsgericht Schwerin  :

Tel. (03881) 78 39-0 Geschaftsfiihrer
Fax (03881) 78 39 41 Ust. IdNr.
E-Mail: info@iug.de Internet
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Akkreditierungsstelle
D-PL-17298-01-00



IUQ Dr. Krengel GmbH
Priifbericht - Nr.

Probenahmetag
Labor- Nr.
Probe

Probenkennzeichnung
Probennummer IAG
Parameter

Aussehen
Farbe
Geruch
Temperatur
pH- Wert
Leitfahigkeit

Eisen ges.
Mangan

Chlorid
Sulfat

Nitrat - N
Nitrit - N
Ammonium - N
Stickstoff, ges.

ortho- Phosphat- P
Gesamtphosphat- P

Sulfid
Fluorid

CSB

BSB;

AOX

Hydrazin
Kohlenwasserstoffe

Cadmium
Blei

Zink

Arsen
Quecksilber
Kupfer
Chrom ges.
Chrom VI
Nickel
Aluminium
Cyanide, leicht freisetzbar

Verfahren

DIN EN ISO 7887

DIN EN ISO 7887

DIN EN 1622 (Anhang C)
DIN 38404 - C 4

DIN EN SO 10523
DINEN 27888- C 8

DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2

DIN ENISO 10304-2- D 20
DIN EN ISO 10304-2- D 20

DIN EN I1SO 10304-2- D 20
DIN EN 26777 - D10

DIN EN1SO 14911 - E 34
DIN EN 25663 - H 11

DIN EN1SO 6878 - D 11
DINENISO 6878 - D 11

DIN 38405- D 27
DIN 38405- D 4

DIN 38409 - H 41

DIN EN 1899-1 - H 51

DIN EN ISO 9562 - H 14
DIN 38413-1 (03.82)
DINENISO 9377-2- H53

DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17852
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN 38405 - D 24
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN 1SO 17294-2
DIN 38405-D 13

Einheit

°C

mS/cm

mg/I
mg/l

mg/I
mg/l

mg/l
mg/l
mg/Il
mg/I

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

mg/l O,
mg/l O,
Mg/l
mg/|
mg/I

mg/l
mg/l
mg/|
mg/l
mg/l
mg/l
mg/i
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

2241/1529/18

28.03.2018
2241/18
Wasserprobe
RHB Nord | und 1l
(nach dem Zaun)
IAG-Nr. 0593/18
Ergebnis

leicht triib

gelb

leicht nach Algen
17,2

7,79

0,727

0,11
0,22

39
40

0,52

< 0,006
<0,04
0,52

< 0,02
0,031

< 0,04
0,24

16
3,7
11
<01
<01

< 0,001
< 0,005
< 0,01
< 0,002
< 0,0005
0,002
< 0,001
<0,02
0,003
<0,1

< 0,01

Seite 2von 3



IUQ Dr. Krengel GmbH Seite 3 von 3

Priifbericht - Nr. 2241/1529/18
Probenahmetag 28.03.2018
Labor- Nr. 2241/18
Probe Wasserprobe

Baggergut RHB Nord | und Il

Probenkennzeichnung (nach dem Zaun)
Probennummer IAG IAG-Nr. 0593/18
Parameter Verfahren Einheit Ergebnis

Lésungsmittel, halogenhaltig

Methylenchlorid DIN EN ISO 10301 - F 4 pg/l <0,1
Chloroform DIN EN ISQ 10301 - F 4 pg/l <0,1
1,1,1-Trichlorethan DIN EN ISO 10301 - F 4 Hg/l <0,1
Tetrachlormethan DIN EN ISO 10301 - F 4 pg/l <0,1
Trichlorethen DIN EN ISO 10301 - F 4 pall <0,1
Bromdichlormethan DIN ENISO 10301 - F 4 Hall <0,1
Tetrachlorethen DIN EN ISO 10301- F 4 pg/l <01
Dibromchlormethan DIN EN ISO 10301 - F 4 pg/l <0,1
Bromoform DIN EN ISO 10301 - F 4 Mg/l <0,1
Summe LHKW DIN EN ISO 10301 - F 4 pg/l n.n.

Losungsmittel, halogenfrei

Benzen DIN 38407 - F 9 g/l <01
Toluen DIN 38407 - F 9 ug/l <0,1
Ethylbenzen DIN 38407 - F 9 ug/l <0,1
o-, m-, p- Xylen DIN 38407 - F 9 ug/l <0,3
Summe BTEX pg/l n.n.

n.n. = nicht nachweisbar



Institut fir Umweltschutz und Qualitatssicherung

& Dr. Krengel GmbH

Priifbericht - Nr. 2240/1528/1

Auftraggeber : IAG - Ihlenberger Abfallentsorgungs-
gesellschaft mbH
Ihienberg 1
23923 Selmsdorf

Analysenauftrag : Untersuchung von Wasserproben
auf ausgewahlte Parameter
Auftrag vom 27.03.2018

Analysenmethode : Deutsche Einheitsverfahren zur
Wasser-, Abwasser- und Schlamm-
untersuchung (DEV), 2018

Probenbezeichnung : RHB Nord lll
(nach der Olsperre)
IAG-Nr. 0592/18

Probenahmedatum : 28.03.2018
Probenahme : durch Auftraggeber
Probeneingang : 28.03.2018
Bearbeitungszeitraum g 28.03.2018 — 06.04.2018
Labornummer : 2240/18 /
)
/ r
R
Grevesmiihlen, den 06.04.2018 e
Dr. Simon
Laborleiter
Seite 1 von 3

Die Priiferpebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifgegenstinde. Sofern die Probenahme nicht durch Mitarbeiter der Firma 1UQ durchgefiihrt wird, iibernehmen wir keine Verantwortung
fiir deren Richtigkeit, Der Bericht darf ohne schrifiliche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Die Messunsicherheiten der genarmten Verfahren werden. wenn nicht anders
angegeben, eingehalten. Fremdvergaben in akkreditierten Laboratorien sind mit F gekennzeichnet, Nicht akkreditierte Priifverfahren sind mit NA gekennzeichnet

23936 Grevesmuhlen Sitz der Gesellschaft Grevesmihlen Ay,
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IUQ Dr. Krengel GmbH
Priifbericht - Nr.

Probenahmetag
Labor- Nr.
Probe

Probenkennzeichnung
Probennummer IAG

Parameter

Aussehen
Farbe
Geruch
Temperatur
pH- Wert
Leitfahigkeit

Eisen ges.
Mangan

Chlorid
Sulfat

Nitrat - N
Nitrit - N
Ammonium - N
Stickstoff, ges.

ortho- Phosphat- P
Gesamtphosphat- P

Sulfid
Fluorid

CSB

BSB;

AOX

Hydrazin
Kohlenwasserstoffe

Cadmium
Blei

Zink

Arsen
Quecksilber
Kupfer
Chrom ges.
Chrom VI
Nickel
Aluminium
Cyanide, leicht freisetzbar

Verfahren

DIN EN SO 7887
DIN EN ISO 7887

DIN EN 1622 (Anhang C)
DIN 38404 - C 4

DIN EN 1SO 10523

DIN EN 27888 - C 8

DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2

DIN EN I1SO 10304-2- D 20
DIN EN ISO 10304-2 - D 20

DIN EN ISO 10304-2 - D 20
DIN EN 26777 - D10

DIN ENISO 14911 - E 34
DINEN 25663 - H 11

DIN EN ISO 6878 - D 11
DINENISO 6878 - D 11

DIN 38405 - D 27
DIN 38405- D 4

DIN 38409 - H 41

DIN EN 1899- 1 - H 51

DIN EN ISO 9562 - H 14
DIN 38413-1(03.82)

DIN EN ISO 9377-2 - H 53

DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17852
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN 38405 - D 24
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN 38405 -D 13

Einheit

%
mS/cm

mg/l
mg/l

mg/l
mg/|

mg/l
mg/|
mg/I
mg/|

mg/I
mg/l

mg/l
mg/l

mg/l O,
mg/l O,
Mg/l
mg/l
mg/|

mg/|
mg/|
mg/|
mg/|
mg/l
mg/l
mg/I
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Seite 2 von 3
2240/1528/18

28.03.2018
2240/18
Wasserprobe

RHB Nord Ill

(nach der Olsperre)
IAG-Nr. 0592/18
Ergebnis

leicht triib
gelblich mit Algen
ohne

16,8

7,78

1,454

0,05
0,10

230
39

0,44
0,029
0,29
0,76

< 0,02
0,036

<0,04
0,39

22
9,9
11
<0,1
<0,1

< 0,001
<0,005
0,19
<0,002
<0,0005
0,022

< 0,001
<0,02
0,006
<0,1
<0,01



IUQ Dr. Krengel GmbH
Prifbericht - Nr.

Probenahmetag
Labor- Nr.
Probe

Probenkennzeichnung

Probennummer IAG
Parameter

Lésungsmittel, halogenhaltig

Methylenchlorid
Chloroform

1,1,1-Trichlorethan
Tetrachlormethan
Trichlorethen
Bromdichlormethan
Tetrachlorethen
Dibromchlormethan
Bromoform

Summe LHKW

Lésungsmittel, halogenfrei
Benzen

Toluen
Ethylbenzen

0-, m-, p- Xylen
Summe BTEX

n.n. = nicht nachweisbar

Verfahren

DIN EN ISO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -

DIN EN I1SO 10301 -
DIN EN 1SO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -
DIN EN I1SO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -

DIN 38407 - F 9
DIN 38407 - F 9
DIN 38407 - F 9
DIN 38407 - F 9

Fd
Fa
Fa
Fa
Fa
Fa
Fa
Fa
Fa
Fa

Einheit

Mg/l
Hg/l

Mg/l
Hg/l
g/l
g/l
Mg/l
g/l
g/l
ug/l

Mg/l
Mg/l
Mg/l
Hg/l
Hg/l

Seite 3von 3
2240/1528/18

28.03.2018
2240/18
Wasserprobe

Baggergut RHB Nord IlI
(nach der Olsperre)

IAG-Nr. 0592/18
Ergebnis

0,12
<0,1

<0,1
<011
<01
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
0,12

<0,1
0,16
<01
<0,3
0,16



Institut flir Umweltschutz und Qualitdtssicherung
| Dr. Krengel GmbH

Priifbericht - Nr. 2239/1527/18

Auftraggeber s IAG - Ihlenberger Abfallentsorgungs-
gesellschaft mbH
Ihlenberg 1
23923 Selmsdorf

Analysenauftrag : Untersuchung von Wasserproben
auf ausgewahlte Parameter
Auftrag vom 27.03.2018

Analysenmethode : Deutsche Einheitsverfahren zur
Wasser-, Abwasser- und Schlamm-
untersuchung (DEV), 2018

Probenbezeichnung : RHB Nord IlI
(vor der Olsperre)
IAG-Nr. 0591/18

Probenahmedatum : 28.03.2018

Probenahme : durch Auftraggeber

Probeneingang i 28.03.2018

Bearbeitungszeitraum : 28.03.2018 — 06.04.2018

Labornummer : 2239/18 )
AN

,-/

Grevesmiihlen, den 06.04.2018 Q—-——--}—
Dr. Simon
Laborleiter

Seite 1 von 3

Die Priifergebnisse bezichen sich ausschlieBlich auf die vorliegenden Prifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch Mitarbeiter der Firma IUQ durchgefiihrt wird, iibernehmen wir keine Verantwortung
fiir deren Richtigkeit. Der Bericht darf ohne schrifiliche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielfiltigt werden. Die Messunsicherheiten der genormten Verfahren werden, wenn nicht anders
angegeben, eingehalten. Fremdvergaben m akkreditierten Laboratorien sind mit F gekennzeichnet. Nicht akkreditierte Priifverfahren sind mit NA gekennzeichnet

23936 Grevesmiihlen Sitz der Gesellschaft Grevesmiihlen AN,

Griiner Weg 16 a Amtsgericht Schwerin :  HRB 2255 ‘\“-_:J\“\:,{//I/ Durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
Tel. (03881) 78 39-0 Geschaftsfuhrer : Dr. Dietmar Krengel M (( DAkkS akkreditiertes Priflaboratorium. Die Akkreditierung gilt
Fax (03881) 78 39 41 Ust. IdNr. j DE 137438345 By fir die in der Urkunde aufgefiinrten Prifverfahren.
E-Mail: info@iug.de Internet © hitp/iwww.iug.de A Eflfr‘;;:‘tfemngssle"e

D-PL-17298-01-00



IUQ Dr. Krengel GmbH
Priifbericht - Nr.

Probenahmetag
Labor- Nr.
Probe

Probenkennzeichnung
Probennummer IAG
Parameter

Aussehen
Farbe
Geruch
Temperatur
pH- Wert
Leitfahigkeit

Eisen ges.
Mangan

Chlorid
Sulfat

Nitrat - N
Nitrit - N
Ammonium - N
Stickstoff, ges.

ortho- Phosphat- P
Gesamtphosphat- P

Sulfid
Fluorid

CSB

BSB;

AOX

Hydrazin
Kohlenwasserstoffe

Cadmium
Blei

Zink

Arsen
Quecksilber
Kupfer
Chrom ges.
Chrom VI
Nickel
Aluminium
Cyanide, leicht freisetzbar

Verfahren

DIN EN ISO 7887

DIN EN ISO 7887

DIN EN 1622 (Anhang C)
DIN 38404 - C 4

DIN EN 1SO 10523

DIN EN 27888 - C 8

DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2

DINEN ISO 10304-2- D 20
DIN EN ISO 10304-2- D 20

DINENISO 10304-2- D 20
DIN EN 26777 - D 10
DINENISO 14911 - E 34
DIN EN 25663 - H 11

DINENISO 6878- D 11
DINENISO 6878- D 11

DIN 38405 - D 27
DIN 38405- D 4

DIN 38409 - H 41
DIN EN 1899- 1 - H 51

DIN EN iSO 9562 - H 14
DIN 38413-1 (03.82)

DIN ENISO 9377-2 - H 53

DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17852
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN 38405 - D 24
DINENISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN 38405-D 13

Einheit

°C

mS/cm

mg/|
mg/|

mg/|
mg/I

mg/|
mg/l
mg/|
mg/|

mg/|
mg/|

mg/I
mg/|

mg/l O,
mg/l O,
Hg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/I
mg/l
mg/l
mg/|
mg/l
mg/l
mg/l
mg/|

Seite 2 von 3
2239/1527/18

28.03.2018
2239/18
Wasserprobe
RHB Nord Ili

(vor der Olsperre)
IAG-Nr. 0591/18
Ergebnis

leicht triib
gelblich
ohne
16,2

7,97
1,406

0,02
0,15

220
36

0,89
0,023
< 0,04
0,91

<0,02
0,042

< 0,04
0,39

21
4,5
11
<0,1
<0,1

< 0,001
< 0,005
0,20

< 0,002
< 0,0005
0,009
< 0,001
<0,02
0,006
<0,1

< 0,01



IUQ Dr. Krengel GmbH
Priifbericht - Nr.

Probenahmetag
Labor- Nr.
Probe

Probenkennzeichnung

Probennummer IAG
Parameter

Losungsmittel, halogenhaltig

Methylenchlorid
Chloroform

1,1,1-Trichlorethan
Tetrachlormethan
Trichlorethen
Bromdichlormethan
Tetrachlorethen
Dibromchlormethan
Bromoform

Summe LHKW

Loésungsmittel, halogenfrei

Benzen

Toluen
Ethylbenzen

o-, m-, p- Xylen
Summe BTEX

n.n. = nicht nachweisbar

Verfahren

DIN EN ISO 10301 -
DIN EN 1SO 10301 -

DIN EN I1SO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -
DIN EN I1SO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -
DIN EN I1SO 10301 -

DIN 38407 - F9
DIN 38407 - F9
DIN 38407 - F9
DIN 38407 - F 9

F4
Fa

F4
F4
F4
F4
F4
F4
Fa
Fa

Einheit

g/l
g/l

g/l
Mg/l
Mg/l
Hg/l
Hg/l
Hg/l
Hg/l
Hg/l

Hg/l
pg/l
ug/l
Hg/l
pg/

Seite 3von 3
2239/1527/18

28.03.2018
2239/18
Wasserprobe

Baggergut RHB Nord I
(vor der Olsperre)

IAG-Nr. 0591/18
Ergebnis

0,57
<01
<0,1
<01
<0,1
<01
<01
<01
<01
0,57

<0,1
0,63
<01
<0,3
0,63



Institut fur Umweltschutz und Qualitatssicherung
Dr. Krengel GmbH

Priifbericht - Nr. 2238/1526/18

Auftraggeber : IAG - Ihlenberger Abfallentsorgungs-
gesellschaft mbH
Ihlenberg 1
23923 Selmsdorf

Analysenauftrag : Untersuchung von Wasserproben
auf ausgewahlte Parameter
Auftrag vom 27.03.2018

Analysenmethode : Deutsche Einheitsverfahren zur
Wasser-, Abwasser- und Schlamm-
untersuchung (DEV), 2018

Probenbezeichnung : Ablauf KA (Graben)
IAG-Nr. 0590/18

Probenahmedatum g 28.03.2018

Probenahme : durch Auftraggeber

Probeneingang j 28.03.2018

Bearbeitungszeitraum : 28.03.2018 - 06.04.2018
Labornummer : 2238/18 g

Grevesmihlen, den 06.04.2018 Lo, TN

Dr. Simon
Laborleiter

Seite 1 von 3
Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifgegenstiinde. Sofern die Probenahme nicht durch Mitarbeiter der Firma 1UQ durchgefiihrt wird, ibernehmen wir keine Verantwortung
fiir deren Richtigkeit. Der Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielfiltigt werden. Die Messunsicherheiten der genormten Verfahren werden, wenn nicht anders
angegeben, eingehalten. Fremdvergaben in akkreditierten Laboratorien sind mit F gekennzeichnet. Nicht akkreditierte Priifverfahren sind mit NA gekennzeichnet

23936 Grevesmiihlen Sitz der Gesellschaft Grevesmiihlen W,

o n,
Griiner Weg 16 a Amtsgericht Schwerin HRB 2255 ;‘\g”% Durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
Tel. (03881) 78 39-0 Geschéftsflihrer : Dr. Dietmar Krengel M (( DARRS akkreditiertes Priflaboratorium. Die Akkreditierung gilt
Fax (03881) 78 39 41 Ust. IdNr. : DE 137438345 ‘;///’—E\-\‘\: et fur die in der Urkunde aufgefiihrien Priifverfahren.
E-Mail: info@iug.de Internet § htip:/iwww.iug.de iy A::rediﬂerungsstelle

D-PL-17298-01-00



IUQ Dr. Krengel GmbH
Prifbericht - Nr.

Probenahmetag
Labor- Nr.
Probe

Probenkennzeichnung
Probennummer IAG
Parameter

Aussehen
Farbe
Geruch
Temperatur
pH- Wert
Leitfahigkeit

Eisen ges.
Mangan

Chlorid
Sulfat

Nitrat- N
Nitrit - N
Ammonium - N
Stickstoff, ges.

ortho- Phosphat- P
Gesamtphosphat- P

Sulfid
Fluorid

CSB

BSBs

AOX

Hydrazin
Kohlenwasserstoffe

Cadmium
Blei

Zink

Arsen
Quecksilber
Kupfer
Chrom ges.
Chrom VI
Nickel
Aluminium
Cyanide, leicht freisetzbar

Verfahren

DIN EN ISO 7887
DIN EN ISO 7887

DIN EN 1622 (Anhang C)
DIN 38404 - C 4

DINEN SO 10523

DIN EN 27888 - C 8

DIN EN ISO 17294-2
DIN EN I1SO 17294-2

DIN EN ISO 10304-2 - D 20
DIN EN ISO 10304-2 - D 20

DIN EN 1SO 10304-2- D 20
DIN EN 26777 - D10

DIN EN ISO 14911 - E 34
DIN EN 25663 - H 11

DIN EN ISO 6878 - D 11
DIN EN ISO 6878 - D 11

DIN 38405- D 27
DIN 38405- D 4

DIN 38409 - H 41
DIN EN 1899-1- H 51

DIN EN ISO 9562 - H 14
DIN 38413-1 (03.82)
DIN EN ISO 9377-2- H53

DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17852
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN 38405 - D 24
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN 1SO 17294-2
DIN 38405 - D 13

Einheit

°C

mS/cm

mg/l
mg/l

mg/|
mg/|

mg/|
mg/|
mg/l
mg/|

mg/|
mg/I

mg/l
mg/l

mg/l O,
mg/l O,
g/l
mg/l
mg/l

mg/i
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/t
mg/l
mg/l

2238/1526/18

28.03.2018
2238/18
Wasserprobe

Ablauf KA (Graben)

IAG-Nr. 0590/18
Ergebnis

leicht triib
gelblich
ohne
17,3

8,09
1,504

0,02
0,02

200
34

6,3

0,17
4,06
10,5

1,24
1,48

<0,04
<0,20

33
7,7
11
<01
<0,1

< 0,001
< 0,005
0,02

< 0,002
< 0,0005
0,028
< 0,001
<0,02
0,002
<0,1
<0,01

Seite 2von 3



IUQ Dr. Krengel GmbH
Priifbericht - Nr.

Probenahmetag
Labor- Nr.
Probe

Probenkennzeichnung

Probennummer IAG
Parameter

Losungsmittel, halogenhaltig
Methylenchlorid
Chloroform

1,1,1-Trichlorethan
Tetrachlormethan
Trichlorethen
Bromdichlormethan
Tetrachlorethen
Dibromchlormethan
Bromoform

Summe LHKW

Losungsmittel, halogenfrei
Benzen

Toluen
Ethylbenzen

0-, m-, p- Xylen
Summe BTEX

n.n. = nicht nachweisbar

Verfahren

DIN EN I1SO 10301 -
DIN EN I1SO 10301 -

DIN EN ISO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -

DIN 38407 - F 9
DIN 38407 - F 9
DIN 38407 - F 9
DIN 38407 - F 9

Fa
F4

F4
F4
F4
Fd4
Fa
Fa
Fa
F 4

Einheit

g/l
Hg/l

g/l
pg/l
pgll
Vell
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Hg/l

Hg/l
g/l
g/l
pg/l
g/l

Seite 3von 3
2238/1526/18

28.03.2018
2238/18
Wasserprobe

Ablauf KA (Graben)

IAG-Nr. 0590/18
Ergebnis

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
n.n.

<01
<0,1
<0,1
<0,3
n.n.



Institut fur Umweltschutz und Qualitatssicherung

Dr. Krengel GmbH

Auftraggeber

Analysenauftrag

Analysenmethode

Probenbezeichnung

Probenahmedatum

Probenahme

Probeneingang

Bearbeitungszeitraum

Labornummer

Grevesmiihlen, den 06.04.2018

Prifbericht - Nr. 2195/1508/18

IAG - Ihlenberger Abfallentsorgungs-
gesellschaft mbH

Ihlenberg 1

23923 Selmsdorf

Untersuchung von Wasserproben
auf ausgewahlte Parameter
Auftrag vom 27.03.2018

Deutsche Einheitsverfahren zur
Wasser-, Abwasser- und Schlamm-
untersuchung (DEV), 2018

Graben zum Selmsdorfer Graben
IAG-Nr. 0582/18

27.03.2018

durch Auftraggeber

27.03.2018

27.03.2018 - 06.04.2018

2195/18

Dr. Simon
Laborleiter

Seite 1 von 3

Die Priifergebnisse bezichen sich ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifgegenstinde. Sofern die Probenahme nicht durch Mitarbeiter der Firma IUQ durchgefiihrt wird, ibernehmen wir keine Verantwortung
fiir deren Richtigkeit. Der Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielfiltigt werden. Die Messunsicherheiten der genormten Verfahren werden, wenn nicht anders
angegeben, eingehalten. Fremdvergaben in akkreditierten Laboratorien sind mit F gekennzeichnet. Nicht akkreditierte Priifverfahren sind mit NA gekennzeichnet

Sitz der Gesellschaft
Amtsgericht Schwerin  :

23936 Grevesmihlen
Griiner Weg 16 a

Tel. (03881) 78 39-0 Geschaftsflihrer
Fax (03881) 78 39 41 Ust. IdNr.
E-Mail: info@iuq.de Internet

Grevesmiihlen oV,

RN -
HRB 2255 \\_\\:-///1 Durch die DAKkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
Dr. Dietmar Krengel m DAkkS akkreditiertes Priflaboratorium. Die Akkreditierung gilt
DE 137438345 S T Bottsdia fur die in der Urkunde aufgefiihrien Prifverfahren.
o H ‘;/I ‘\\‘
hitp:/www.iug.de AN Akkreditierungsstelle

D-PL-17298-01-00



IUQ Dr. Krengel GmbH
Priifbericht - Nr.

Probenahmetag
Labor- Nr.
Probe

Probenkennzeichnung
Probennummer IAG
Parameter

Aussehen
Farbe
Geruch
Temperatur
pH- Wert
Leitfahigkeit

Eisen ges.
Mangan

Chilorid
Sulfat

Nitrat - N
Nitrit - N
Ammonium - N
Stickstoff, ges.

ortho- Phosphat- P
Gesamtphosphat- P

Sulfid
Fluorid

CSB

BSBs

AOX

Hydrazin
Kohlenwasserstoffe

Cadmium
Blei

Zink

Arsen
Quecksilber
Kupfer
Chrom ges.
Chrom VI
Nickel
Aluminium
Cyanide, leicht freisetzbar

Verfahren

DIN EN ISO 7887

DIN EN ISO 7887

DIN EN 1622 (Anhang C)
DIN 38404 - C 4

DIN EN 1SO 10523
DINEN 27888- C 8

DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2

DIN ENISO 10304-2- D 20
DINENISO 10304-2- D 20

DIN ENISO 10304-2- D 20
DIN EN 26777 - D 10
DINENISO 14911 - E 34
DIN EN 25663 - H 11

DINENISO6878- D 11
DIN EN 1ISO 6878 - D 11

DIN 38405 - D 27
DIN 38405- D 4

DIN 38409 - H 41

DIN EN 1899- 1 - H 51

DIN EN ISO 9562 - H 14
DIN 38413-1 (03.82)

DIN EN IS0 9377-2- H 53

DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN 1SO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17852
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN 38405 - D 24
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN 38405-D 13

Einheit

°C

mS/cm

mg!/|
mg/|

mg/Il
mg/l

mg/|
mg/|
mg/|
mg/

mg/|
mg/|

mg/|
mg/|

mg/l O,
mg/l 02
g/l
mg/l
mg/l

mg/i
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/i

Seite 2 von 3
2195/1508/18

27.03.2018
2195/18
Wasserprobe

Graben zum Selmsdorfer Graben
IAG-Nr. 0582/18
Ergebnis

trib

rotlich

leicht nach Algen
20,2

7,07

1,051

0,76
0,87

63
95

0,12
0,012
0,76
0,89

0,068
0,076

< 0,04
0,27

118
35
11
<0,1
<0,1

< 0,001
< 0,005
<0,01
<0,002
0,0017
< 0,001
< 0,001
<0,02
0,053
<0,1
<0,01



IUQ Dr. Krengel GmbH
Priifbericht - Nr.

Probenahmetag
Labor- Nr.
Probe

Probenkennzeichnung

Probennummer IAG
Parameter

Losungsmittel, halogenhaltig
Methylenchlorid

Chloroform
1,1,1-Trichlorethan
Tetrachlormethan
Trichlorethen
Bromdichlormethan
Tetrachlorethen
Dibromchlormethan
Bromoform

Summe LHKW

Lésungsmittel, halogenfrei
Benzen

Toluen
Ethylbenzen

o-, m-, p- Xylen
Summe BTEX

n.n. = nicht nachweisbar

Verfahren

DIN EN ISO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -

DIN EN 1SO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -

DIN 38407 - F 9
DIN 38407 - F9
DIN 38407 - F9
DIN 38407 - F9

F4
F4

F4
F4
F4
Fa
Fa
Fa
Fa
Fa

Einheit

pg/l
g/l

g/l
Mg/l
pg/l
Vielll
Hg/l
g/l
pg/l
po/l

g/l
pg/l
ug/l
ug/l
Mg/l

Seite 3von 3
2195/1508/18
27.03.2018
2195/18
Wasserprobe

Graben zum Selmsdorfer Graben

IAG-Nr. 0582/18
Ergebnis

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
n.n.

<0,1
<0,1
<01
<03
n.n.



Institut fur Umweltschutz und Qualitatssicherung
Dr. Krengel GmbH

Priifbericht - Nr. 2194/1507/18

Auftraggeber : IAG - Ihlenberger Abfallentsorgungs-
gesellschaft mbH
Ihlenberg 1
23923 Selmsdorf

Analysenauftrag : Untersuchung von Wasserproben

auf ausgewahlte Parameter
Auftrag vom 27.03.2018

Analysenmethode : Deutsche Einheitsverfahren zur
Wasser-, Abwasser- und Schlamm-
untersuchung (DEV), 2018

Probenbezeichnung : Ablauf Becken Nord
IAG-Nr. 0581/18

Probenahmedatum g 27.03.2018

Probenahme z durch Auftraggeber

Probeneingang : 27.03.2018

Bearbeitungszeitraum : 27.03.2018 - 06.04.2018
Labornummer : 2194/18 4 )

Grevesmiihlen, den 06.04.2018 b L T
Dr. Simon
Laborleiter

Seite 1 von 3
Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die vorliegenden Prifgegenstinde. Sofern die Probenahme nicht durch Mitarbeiter der Firma IUQ durchgefiihrt wird, iibernehmen wir keine Verantwortung
fiir deren Richtigkeit. Der Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielfiltigt werden. Die Messunsicherheiten der genormten Verfahren werden, wenn nicht anders
angegeben, eingehalten. Fremdvergaben in akkreditierten Laboratorien sind mit F gekennzeichnet. Nicht akkreditierte Priifverfahren sind mit NA gekennzeichnet

23936 Grevesmuhlen Sitz der Gesellschaft Grevesmiihlen ANy,

Grliner Weg 16 a Amtsgerichl Schwerin HRB 2255 \‘\_‘\\:—////’ Durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
Tel. (03881) 78 39-0 Geschaftsfihrer i Dr. Dietmar Krengel M (( DAkkS akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung gilt
Fax (03881) 78 39 41 Ust. 1dNr. E DE 137438345 B s Gt fur die in der Urkunde aufgefiihrten Prisfverfahren.
E-Mail: info@iug.de Internet . hitp:/iwww.iug.de ,ﬁ\‘\ Af:rggi;emngme"e

D-PL-17298-01-00



IUQ Dr. Krengel GmbH
Prifbericht - Nr.

Probenahmetag
Labor- Nr.
Probe

Probenkennzeichnung
Probennummer IAG
Parameter

Aussehen
Farbe
Geruch
Temperatur
pH- Wert
Leitfahigkeit

Eisen ges.
Mangan

Chlorid
Sulfat

Nitrat - N
Nitrit - N
Ammonium - N
Stickstoff, ges.

ortho- Phosphat- P
Gesamtphosphat- P

Sulfid
Fluorid

CsB

BSB;

AOX

Hydrazin
Kohlenwasserstoffe

Cadmium
Blei

Zink

Arsen
Quecksilber
Kupfer
Chrom ges.
Chrom VI
Nickel
Aluminium
Cyanide, leicht freisetzbar

Verfahren

DIN EN ISO 7887

DIN EN ISO 7887

DIN EN 1622 (Anhang C)
DIN 38404 - C 4

DIN EN 1SO 10523

DIN EN 27888- C8

DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2

DIN ENISO 10304-2 - D 20
DIN EN ISO 10304-2 - D 20

DIN EN ISO 10304-2 - D 20

DIN EN 26777 - D 10
DINENISO 14911 - E 34
DIN EN 25663 - H 11

DINENISO 6878 - D 11
DINENISO 6878- D 11

DIN 38405 - D 27
DIN 38405- D 4

DIN 38409 - H 41
DIN EN 1899- 1 - H 51

DIN EN 1SO 9562 - H 14
DIN 38413-1 (03.82)

DIN EN ISO 9377-2- H 53

DIN EN 1SO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17852
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN 38405 - D 24
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN 1SO 17294-2
DIN 38405 -D 13

Einheit

e
mS/cm

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/I
mg/l

mg/|
mg/|

mg/l O,
mg/l O,
Ho/l
mg/|
mg/l

mg/|
mg/|
mg/|
mg/|
mg/|
mg/l
mg/I
mg/l
mg/|
mg/l
mg/|

2194/1507/18

27.03.2018
2194/18
Wasserprobe

Ablauf Becken Nord
IAG-Nr. 0581/18
Ergebnis

leicht trib
braunlich
ohne
20,3

8,07
1,180

< 0,01
< 0,01

140
38

7,4

0,17
0,19
7,76

1,58
1,94

< 0,04
0,24

81
17
11
<01
< 0,1

< 0,001
< 0,005
<0,01
<0,002
0,0011
0,011

< 0,001
<0,02
0,012
<0,1
<0,01

Seite 2 von 3



IUQ Dr. Krengel GmbH
Prufbericht - Nr.
Probenahmetag

Labor- Nr.

Probe

Probenkennzeichnung

Probennummer IAG
Parameter

Lésungsmittel, halogenhaltig

Methylenchlorid
Chloroform

1,1,1-Trichlorethan
Tetrachlormethan
Trichlorethen
Bromdichlormethan
Tetrachlorethen
Dibromchlormethan
Bromoform

Summe LHKW

Lésungsmittel, halogenfrei
Benzen

Toluen
Ethylbenzen

0-, m-, p- Xylen
Summe BTEX

n.n. = nicht nachweisbar

Verfahren

DIN EN ISO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -

DIN EN 1SO 10301 -
DIN EN 1SO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -
DIN EN I1SO 10301 -
DIN EN 1SO 10301 -
DIN EN 1SO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -
DIN EN ISO 10301 -

DIN 38407- F 9
DIN 38407- F 9
DIN 38407 - F 9
DIN 38407 - F 9

F4
Fa
F4
Fa
Fa
Fa
F4
Fa
F4
F4

Einheit

g/l
Mg/l

pg/l
g/l
Mg/l
Mg/l
Hg/l
VeIl
Mg/l
g/l

Mg/l
ug/!
g/l
Hg/l
g/l

Seite 3von 3
2194/1507/18

27.03.2018
2194/18
Wasserprobe

Ablauf Becken Nord

IAG-Nr. 0581/18
Ergebnis

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
n.n.

<0,1
<0,1
<0,1
<0,3
n.n.



